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１ A-28 鋼製軽量扉詳細図と木製扉詳細

図がありますが、A-27 建具表に該当す

る建具がありません。ご指示ください。 

 

 

 

 

２ E-5 改修後照明器具表 F25とあります

が改修後の図面したの照明器具数量表

は F21 と記載されています。F21 でよろ

しいでしょうかご指示ください。 

 

３ E-7 廊下照明器具について、既存 FL20

型 2 灯ですが新規 LED 器具は、FL40 型 1

灯と記載されています。FL20 型 2 灯の

LED 器具ではないでしょうか。もし、LE 

DFL20型であれば公共型番をご教示くだ

さい。 

 

 

 

 

１ A-28「鋼製軽量扉詳細図」につい

ては A-27 建具表の SD6N が該当建具

となります。A-28「木製扉詳細図」

は誤記で、正しくは「アルミ製扉詳

細図」となり、A-27 建具表の AD3N

が該当建具となります。 

 

２ お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

３ E-7 改修後の器具表に記載のとお

り LED 直付型 40 型が正となります。 

 


